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Dotyczy: przetargu nieograniczonego na ,Ograniczenie niskiej emisji na terenie Swietokrzyskiego
Parku Narodowego poprzez termomodernizacje osad stuzbowych wraz z wprowadzeniem energii

odnawialnej do ogrzewania cieptej wody uzytkowej. Etap Il - Termomodernizacja budynku tzw.

,Szpitalika” na Swietym Krzyzu.”

1. Zwracamy sie z prosba o wyjasnienie czy zakres ujety w przedmiarach i SIWZ pkt. 3.2 jest
zakresem obowiazujacym wyceny etapu Il - Termomodernizacja budynku tzw. ,Szpitalika”
na Swietym Krzyzu, poniewaz zdaniem Wykonawcy zamieszczona dokumentacja
projektowa obejmuje szerszy zakres prac budowlano — remontowych (m.in. roboty
konstrukcyjne).

Ad.1. Zakres ujety w przedmiarach i SIWZ pkt 3.2 jest zakresem obowigzujgcym.
Dokumentacje projektowa nalezy wykorzysta¢ w zakresie ujetym w pkt 3.2 SIWZ.

2. Wog opisu technicznego do projektu wykonawczego architektury pokrycie dachu nalezy
wykonac blachg tytanowo — cynkowg w kolorze grafitowym, natomiast wg SIWZ blacha
miedziana. Ktéry rodzaj pokrycia nalezy przyja¢ do wyceny?

Ad.2. Jako pokrycie dachu nalezy przyja¢ blache miedziang — zgodzie z pkt 3.2 SIWZ.

3. Wg Wykonawcy powierzchnia do docieplenia ptytami klimatycznymi podana w
przedmiarze nie jest odzwierciedleniem rzeczywistej powierzchni $cian wewnetrznych po
obwodzie budynku.

Ad.3. Nalezy przyja¢ zgodnie z przedmiarem robot.
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